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Pytania i odpowiedzi 5

Pytania zadane przez innych uczestnikéw dotyczace wielkoéci strumienia swietinego tub lodowych
odpowiadajgce wartosciom strumienia swietlnego $wietléwek fluoryzacyjnych, sg uzasadnione. Tuby
lodowe o tak duzych warto$ciach strumieniach nie sa produkowane i dostepne na rynku

Skoro Zamawiajacy twierdzi ze nie jest to bfad to:

Na jakiej podstawie Zamawiajacy okreslit warto$¢ strumienia na poziomie odpowiednio 1350 Im.
1750 Im i 3350lm. Wykonawca wnioskuje o podanie przyktadowych producentéw spetniajacych ten
warunek i kart technicznych. W przeciwnym razie opis przedmiotu zamdwienia zawiera bfad
uniemozlwiajgcy zawarcie umowy, niepodlegajacej odrzucenia.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje ze, wczeéniej podane wartosci strumienia swiatta odpowiadajg
istniejagcemu o$wietleniu pomieszczen szpitala a okreslone wedtug katalogéw producentéw.
Jednoczeénie stwierdzamy ze, prawdg jest iz $wietléwki i zaréwki Ledowe o tak duzych wartosciach
strumienia $wiatfa nie sa produkowane i dostepne na rynku, dlatego tez Zamawiajacy wymaga aby
zamawiane $wietldwki i zaréwki posiadaty maksymalng wartos¢ strumienia $wietlnego jaka jest
dostepna na rynku
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